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Схема подключения MiCOM P124 с питанием от трансформаторов тока.





Для подключения устройства MiCOM Р124 с питанием от ТТ используются только 28
клемм, которые представлены на следующем рисунке:

1 – номинальный ток входов (1А или 5А) определяется при заказе устойства.

2 - клеммы, используемые при необходимости питания MiCOM P124 через вход тока
нулевой последовательности.





Схема подключения MiCOM P124 с питанием от цепей оперативного тока и ТТ.





Для подключения устройства MiCOM Р124 с питанием от цепей оперативного тока и ТТ
используется только 56 клемм, которые представлены на следующем рисунке:
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1 – номинальный ток входов (1А или 5А) определяется при заказе устойства.

2 - клеммы, используемые при необходимости питания MiCOM P124 через вход тока
нулевой последовательности.


