
ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 
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Рисунок Б.3 – Габаритные размеры шнура 
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Рисунок Б.2 – Установочные размеры измерительных преобразователей 

Рисунок Б.1 – Габаритные размеры измерительных преобразователей 



СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПОДКЛЮЧЕНИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ Е 860ЭС-Ц 

 

К показывающему устройству 

 
Выход 2 (порт ПУ) 

UA UB UC Uпит 0 5 В 
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IA IC Выход 1 Выход 3 
  

  
 

Примечания: 
1 – Наличие или отсутствие выходов 1 - 3 определяется модификацией измерительного 

преобразователя 
2 – Uпит -  ~220 В 50 Гц (для измерительных преобразователей с питанием от сети 

переменного тока) 
 

Рисунок А.1 – Схема электрическая подключения 

 

 
 

    Рисунок А.2 – Внешний вид платы показывающего устройства 


